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Состав проекта

Содержание проекта

Обозначение Наименование Примечание

37.10-21-ВК Водоснабжение и канализация

37.10-21-ОВ Отопление

№

тома
Обозначение Наименование Примечание

1 37 .10-21-ВК Водоснабжение и канализация

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ВК

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План этажа. Водоснабжение М 1:100

3 Аксонометрическая схема сетей В1,Т3,Т4

4 Схема обвязки узлов ввода. Узел 1 М 1:10

5 Схема обвязки узлов ввода. Узел 1 М 1:10

6 План этажа. Канализация М 1:100

7 Аксонометрическая схема сетей К1 Обозначение Наименование Примечание

4.904-69 Детали крепления сантехприборов и

трубопроводов

Проект разработан в соответствии с СП 30.13330.2016 и на основании строительных

планировок. Данным проектом рассматриваются внутренние сети водоснабжения и канализации.

Основные расчетные показатели по водопотреблению:

- максимальный секундный расход воды - 0,52 л/с

- максимальный часовой расход воды - 0,81 м³/ч

- средний суточный расход воды - 1,2 м³/сут

Источник холодного и горячего водоснабжения - центральная сеть холодного и горячего

водоснабжения. На вводе В1 устанавливаются кран с сервоприводом для подключения к системе

обнаружения протечек, фильтр грубой очистки, прибор учета, обратный клапан, фильтр тонкой

очистки, регулятор давления с манометром, .

Система водоснабжения выполнена из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Flex.

Для самокомпенсации тепловых расширений трубопроводов системы ГВС протяженностью

более 5м, расстояние между вершиной угла поворота и креплением выдержать не менее 80 см.

Отвод бытовых сточных вод предусматривается в сеть центральной канализации. Систему

канализации выполнить из полипропиленовых труб и фасонных частей ∅50,110 с пониженым

уровнем шума марки SINIKON Comfort. Напротив ревизий на стояках при скрытой прокладке

следует предусмотреть люки размерами не менее 30х40 см.

Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации производить в соответствии с СП

73.13330.2012.

Общие данные

Обозначение Наименование

Трубопрово хозяйственно-питьевой

Трубопровод горячего водоснабжения

Трубопровод бытовой канализации

Полотенцесушитель

Условное обозначение трубопроводов

В1

Т3

К1

Ведомость ссылочных документов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

37.10-21-ВК

Р
Водоснабжение и канализация

Проектирование, монтаж и сервисное обслуживание отопления,

водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и электрики

+7(916)804-48-04        +7(495)999-41-15

Разраб.

Пров.

Н . контр.
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Формат А3

Общие данные

7
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Формат А3

План этажа. Водоснабжение

План этажа. Водоснабжение М 1:100

 Примечание:

1. Стояки и трубопроводы отнесены от стен условно.

2. Смотреть совместно с листом 3.
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электрический

500х1000мм

В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1

∅20х2,8 В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1

∅20х2,8

Узел 1

Лист 4

Узел 2

Лист 5



Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

37.10-21-ВК

Р
Водоснабжение и канализация

Проектирование, монтаж и сервисное обслуживание отопления,

водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и электрики

+7(916)804-48-04        +7(495)999-41-15

Разраб.

Пров.

Н . контр.

11.21

11.21

11.21

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
.и
н
в
.№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

3

Формат А3

Аксонометрическая схема сетей В1, Т3, Т4

Аксонометрическая схема сетей В1,Т3,Т4

 Примечание:

1. Отметки приняты от уровня пола первого этажа.

2. Смотреть совместно с листом 2.

от узлов ввода

ХВС и ГВС

от узлов ввода

ХВС и ГВС

- унитаз- душ, ванна

- кран шаровой

Условные обозначения:

- посудомоечная машина

П.м.Ст.м.

- стиральная машина

- умывальник, мойка, биде

Ст.м.

П .м.
В1,Т3

∅20х2,8

В1

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8 В1,Т3

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8

В1

∅20х2,8

В1,Т3

∅20х2,8
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Формат А3

Схема обвязки узлов ввода

Схема обвязки узлов ввода. Узел 1

М 1:10

Для просмотра трехмерной модели

воспользуйтесь ссылкой:

Или отсканируйте QR-код:

смотреть 3D
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1 Водосчетчик универсальный без сгонов НР DN20

2 Кран шаровый с электроприводом 220В ВР DN15

3 Фильтр магистральный НР DN15

4 Фильтр механической очистки косого типа ВР DN15

5 Редуктор давления с манометром ВР DN15

6 Гаситель гидроударов мембранный с манометром НР DN15

8 Коллектор ВР-НР DN20хDN15, 3 выхода

10 Воздухоотводчик автоматический вертикальный НР DN15

11 Отсекающий клапан ВР-НР DN15

12 Кран шаровой ВР-НР DN15 (существующий)

13 Кран шаровой с полусгоном ВР-НР DN15

14 Кран шаровой дренажный со штуцером НР DN15

13
13

https://a360.co/3qD4XB4
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Формат А3

Схема обвязки узлов ввода

Схема обвязки узлов ввода. Узел 2

М 1:10

Для просмотра трехмерной модели

воспользуйтесь ссылкой:

Или отсканируйте QR-код:

смотреть 3D
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1 Водосчетчик универсальный без сгонов НР DN20

2 Кран шаровый с электроприводом 220В ВР DN15

3 Фильтр магистральный НР DN15

4 Фильтр механической очистки косого типа ВР DN15

5 Редуктор давления с манометром ВР DN15

6 Гаситель гидроударов мембранный с манометром НР DN15

7 Коллектор ВР-НР DN20хDN15, 2 выхода

9 Коллектор ВР-НР DN20хDN15, 4 выхода

10 Воздухоотводчик автоматический вертикальный НР DN15

11 Отсекающий клапан ВР-НР DN15

12 Кран шаровой ВР-НР DN15 (существующий)

13 Кран шаровой с полусгоном ВР-НР DN15

14 Кран шаровой дренажный со штуцером НР DN15

https://a360.co/3qD4XB4
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Формат А3

План этажа. Канализация

План этажа. Канализация М 1:100

 Примечание:

1. Стояки и трубопроводы отнесены от стен условно.

2. Смотреть совместно с листом 7 .

3. Для прокладки канализации скрыто в полу, толщина стяжк адолжна быть не менее 110мм
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Скрыто в стене

∅50

Скрыто в стене

∅50

Наружно

∅50

Скрыто в стяжке

∅50

Скрыто в стене

(в штробе) ∅50

135°
Скрыто в стене

(в коробе) ∅110

Скрыто в стяжке

∅50
Скрыто в стяжке

∅50

Скрыто в стяжке

∅50

Душевой лоток

с горизонтальным

выпуском 360° ∅50

Трап с

горизонтальным

выпуском  ∅50

Наружно

∅50

Под плитой

перекрытия

∅110

К1

∅110

Ст.К1 ∅110

сущ.
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Формат А3

Аксонометрическая схема сетей К1

Аксонометрическая схема сетей К1

 Примечание:

1. Отметки приняты от уровня пола первого этажа.

2.Отметки уточнить при монтаже.

3.Трубопровод проложить с уклоном 0,020.

4. Смотреть совместно с листом 6.

Условные обозначения:

- умывальник

- мойка

- унитаз

- труба с раструбом

- длина патрубка

- тройник 45°

- граница проектирвоания

- тройник 90°

- отвод 90°

Ун.

Ум.

М.

п/м

(с/м)

посудомоечная машина

(стиральная машина)
-

- отвод 45°

- душевой лоток

- переход 110/50
- ванна

В.

1,0

1,0

Ун.
0,5

0,5

Ум.

К1

∅50

К1

∅50

К1

∅110

К1

∅110
Ст.К1 ∅110

( сущ.)

Ст.К1 ∅110

( сущ.)

0,5

2,0

1,0

п/м

М.

К1

∅50

К1

∅50

К1

∅50

Под плитой

перекрытия

∅110

2,0

1,0

с/м

М.

К1

∅50

К1

∅110

Ст.К1 ∅110

( сущ.)

Ст.К1 ∅110

( сущ.)

0,5

1,0

1,0

Под плитой

перекрытия

∅110

1,0

В.

2,0

Трап с

горизонт.

выпуском

∅50

К1 ∅50

в стяжке

К1 ∅50

в стяжке

(утепл.)

К1 ∅50

в стяжке

(утепл.)

Ст.К1 ∅110

( сущ.)

0,
5

Ун.

1,0

К1

∅110

К1

∅50

Биде

0,
5

0,
5

1,0

К1

∅50

К1

∅50

К1

∅50

0,5

К1

∅50

0,5
К1

∅50

Ум.

Ум.

2,0

- биде

Биде

К1 ∅50

в стяжке

3,0
3,0
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

37.10-21-ВК

Р
Водоснабжение и канализация

Проектирование, монтаж и сервисное обслуживание отопления,

водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и электрики

+7(916)804-48-04        +7(495)999-41-15

Разраб.

Пров.

Н . контр.

11.21

11.21

11.21

1

Спецификация оборудования, изделий и

материалов

               .С

Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа,

опросного листа

Код

продукции
Поставщик

Ед.

изме-

рения
Кол.

Масса

1 ед.,

кг

Примечание

Узлы ввода холодного и горячего водоснабжения:

1 Водосчетчик универсальный без сгонов НР DN20 VLF-15U Valtec шт. 4

2 Система контроля протечек, в т.ч.: 2156529 NEPTUN шт. 2

- кран шаровый с электроприводом 220В ВР DN15 - 2шт

- модуль управления Neptun Base - 1шт

- датчик проводной SW005 - 3шт

3 Фильтр магистральный НР DN15 Тайфун 10 SL 32069 Гейзер шт. 4

4 Фильтр механической очистки косого типа ВР DN15 VT.192.N.04 Valtec шт. 4

5 Редуктор давления с манометром ВР DN15 FA 2845 12 FAR шт. 4

6 Гаситель гидроударов мембранный с манометром НР DN15 VT.CAR20.I.04001 Valtec шт. 4

7 Коллектор ВР-НР DN20хDN15, 2 выхода FK 3821 3412ТР FAR шт. 1

8 Коллектор ВР-НР DN20хDN15, 3 выхода FK 3822 3412ТР FAR шт. 5

9 Коллектор ВР-НР DN20хDN15, 4 выхода FK 3824 3412ТР FAR шт. 1

10 Воздухоотводчик автоматический вертикальный НР DN15 VT.502.NV.04 Valtec шт. 2

11 Отсекающий клапан ВР-НР DN15 VT.539.N.04 Valtec шт. 2

12 Кран шаровой ВР-НР DN15 Danfoss шт. 4 Существующий

13 Кран шаровой с полусгоном ВР-НР DN15 DADO R919X003 Giacomini шт. 6

14 Кран шаровой дренажный со штуцером НР DN15 R608DY123 Giacomini шт. 4

15 Полусгон с накидной гайкой DN15 VTr.611.N.0004 Valtec шт. 4

16 Полусгон с накидной гайкой и обратным клапаном DN15 VTr.612.N.0004 Valtec шт. 4

17 Тройник коллекторный ВР DN20хDN15 FK 4060 3412 FAR шт. 4

18 Тройник ВР DN15 VTr.130.N.0004 Valtec шт. 3

19 Угольник ВР DN15 VTr.090.N.0004 Valtec шт. 2

20 Угольник ВР-НР DN15 VTr.092.N.0004 Valtec шт. 2

21 Футорка ВР-НР DN15 х DN20 VTr.581.N.0504 Valtec шт. 4
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22 Ниппель НР DN15 VTr.582.N.0004 Valtec шт. 4

23 Сгон угловой разъемный ВР-НР DN15 VTr.098.N.0004 Valtec шт. 8

24 Удлинитель хромированный ВР-НР DN15, 20мм VTr.198.C.0420 Valtec шт. 1

25 Труба из нержавеющей стали ∅18х1,0 VTi.900.304.1810 Valtec м 7 Запас 15%

26 Соединитель прямой с переходом ВР ∅18хDN15 VTi.902.I.001804 Valtec шт. 5

27 Соединитель прямой с переходом НР ∅18хDN15 VTi.901.I.001804 Valtec шт. 13

28 Угольник с переходом НР ∅18хDN15 VTi.953.I.001804 Valtec шт. 3

29 Тройник (раструб-раструб) 18х18х18 VTi.931.I.181818 Valtec шт. 1

30 Угольник 45 (раструб-раструб) 18х18 VTi.959.I.001818 Valtec шт. 4

31 Угольник 45 (раструб-труба) 18х18 VTi.958.I.001818 Valtec шт. 1

32 Угольник 90 (раструб-раструб) 18х18 VTi.951.I.001818 Valtec шт. 9

Система холодного и горячего водоснабжения:

32 Полотенцесушитель электрический шт. 2

33 Смеситель для душа шт. 1
Марку и модель уточнить

по дизайн-проекту

34 Смеситель для ванны шт. 1
Марку и модель уточнить

по дизайн-проекту

35 Смеситель для умывальника шт. 3
Марку и модель уточнить

по дизайн-проекту

36 Смеситель для мойка шт. 2
Марку и модель уточнить

по дизайн-проекту

37 Смеситель для биде шт. 1
Марку и модель уточнить

по дизайн-проекту

38 Кран для курны шт. 1
Марку и модель уточнить

по дизайн-проекту

39 Инсталяция для унитаза шт. 2
Марку и модель уточнить

по дизайн-проекту

40 Кран шаровой для смесителя, угловой, хромированный ВР-НР DN15 R613X003 Giacomini шт. 12

41 Кран шаровой для стиральной машины, угловой, хромированный ВР-НР R614X004 Giacomini шт. 2

DN15хDN20

42 Кран шаровой ВР-НР DN15 R254WX023 Giacomini шт. 2

43 Труба из сшитого полиэтилена ∅20х2,8 RAUTITAN flex 11303801100 Rehau м 107 Запас 15%

44 Переходник с накидной гайкой ВР ∅20хDN15 RAUTITAN RX 13660771001 Rehau шт. 21

45 Переходник с НР ∅20хDN15 RAUTITAN RX 13660521001 Rehau шт. 2

46 Угольник настенный короткий ВР DN15 RAUTITAN RX 13661001008 Rehau шт. 19

47 Теплоизолятор (трубка длиной 2 метра) 13 мм, ∅22мм Energoflex Super 22/13-2 EFXT022132SU  ROLS ISOMARKET шт. 58

Изм. Кол .уч Лист №док Подп. Дата
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48 Надвижная гильза 20 RAUTITAN 11600021001 REHAU шт. 42

49 Расходные материалы, фитинги Уточнить при монтаже

Система канализации:

50 Трап с горизонтальный выпуском ∅50 15.B.050.N.P SINIKON шт. 1

51 Душевой лоток с горизонтальным выпуском 360° ∅50 SUPER Slim 800 091154 Berges шт. 1
Возможна замена на

аналогичный

52 Сифон для ванны MRS4CLCP Mcalpine шт. 1

53 Сафон для умывальника шт. 3

54 Сифон для мойки шт. 2

55 Гибкая вставка для унитаза шт. 2

56 Труба раструбная ∅50 500мм Comfort Plus SINIKON шт. 8

57 Труба раструбная ∅50 1000мм Comfort Plus SINIKON шт. 6

58 Труба раструбная ∅50 2000мм Comfort Plus SINIKON шт. 2

59 Труба раструбная ∅110 500мм Comfort Plus SINIKON шт. 1

60 Труба раструбная ∅110 1000мм Comfort Plus SINIKON шт. 3

61 Труба раструбная ∅110 2000мм Comfort Plus SINIKON шт. 1

62 Труба раструбная ∅110 3000мм Comfort Plus SINIKON шт. 2

63 Переход ∅110/50 Comfort Plus SINIKON шт. 6

64 Отвод 90° ∅50 Comfort Plus SINIKON шт. 4

65 Отвод 45° ∅50 Comfort Plus SINIKON шт. 19

66 Отвод 45 ∅110 Comfort Plus SINIKON шт. 7

67 Тройник 45° ∅50 Comfort Plus SINIKON шт. 5

68 Тройник 90° ∅110 Comfort Plus SINIKON шт. 7

69 Тройник 45° ∅110 Comfort Plus SINIKON шт. 1

70 Расходные материалы, фитинги Уточнить при монтаже
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